ZWiK

Stawa

Informacja o jakosci wody wodociagowej za IV kwartat 2022r.

Wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi okresla rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

j.t.k/100 ml 0 0

j.t.k/100 ml 0 0

j.t.k/100 ml 0 0
j.t.k./1ml Nie wykryto *bez nieprawidtowych zmian

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE

mg Pt/ <5 -
NTU 0,71 zalecany zaklr’eg wartosci do
- 7,0 6,5+9,5
gs/cm 689 2500
- <1 -
TFN <1 -

* Zaleca sie, aby ogodlna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, tj. po wyjsciu ze stagji
uzdatniania wody



ZWiK

Stawa

Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli:

Opinia na podstawie decyzji z dnia 20 grudnia 2022r., znak sprawy: HK.9030.35.10.2022

~Analiza probek wody pobranych z sieci wodociggu publicznego wykazata, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom §3 ust. 1
i ust. 3 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r., poz. 2294).”

TWARDOSC WODY

O znacznej twardosci 6,8 3,4 340 19,0 34,0

SKALA OPISOWA TWARDOSCI WODY

Bardzo miekka 0-2 0-1,0 0-100 0-5,6 0-10

Miekka 2-4 1,0-2,0 100 - 200 56-11,2 10 - 20

Srednio twarda 4-6 2,0-3,0 200 - 300 11,2 - 16,8 20 - 30

O znacznej twardosci 6-8 3,0-4,0 300 - 400 16,8 - 22,4 30-40

Twarda 8-10 4,0-5,0 400 - 500 22,4 - 28 40 - 50
Bardzo twarda >10 >5 >500 >28 >50




