ZWiK

Slawa

Informacja Zakiadu Wodociagow i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.
o0 jakosci wody wodociagowej za I kwartat 2018 r.

Wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi okre$la rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294)

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

j.t.k/100 mi 0 0

j.t.k/100 mi 0 0

j.t.k/100 mi 0 0
i tk./iml <1 bez nieprawidtowych
J-LK. zmian

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE

mg Pt/I 53 -
NTU 0,7 1
- 7,2 6,5+9,5
Ms/cm 434 2500
- akceptowalny akceptowalny
TFN akceptowalny -

Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli:
Opinia na podstawie decyzji z dnia 6 kwietnia 2018r.,Znak sprawy: HK.9020.32.37.3.2018
~Analiza wody pobranej z sieci wodociggu publicznego w Lubogoszczy w dniu 13 i 16 lutego 2018 r. wykazata, ze woda w badanym zakresie

odpowiada wymaganiom §3 ust. 1 i 3 pkt 1. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).”



